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2-Wege Kugelhahn

Kugelhahnstellung

Positon 1 Posiion 2

=

Gemeinsamer Mitelpurkt 1

Versorgung

Klemmennummer

Riickmeldung

13 12

Umstellzeit 230 VoS

26 sec 26 sec

234V
Unstelizeit 254 Y

12 sec 12 sec

Schaltplan:

1, Schaltkontakt 1

S2... Schaltkontaki 2.

M

ST... Steverscheibe

C.. Kondensator
115V [230V

0,47 4F| 0,15 4F

Anschlussschema: N
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- Rilckmeldung Pos.

U, Versorgungsspannung

Motor (12-34 V AG/DC; 115 VAC; 230 VDC)

« Ruckmeldung Pos, 1
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12-34 V ACIDC Gleich- oder Wechselstrom!
115, 230 VAC Wechselstrom!





